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AVERTISSEMENT

l-es faits. utiles à la cornpréhcnsion des événerneuts. sont e\posés dans Ia prernière partie du
rappoft. dont plus parliculièrenrent l 'e\ameD des raisons dcs dy sfonctionnements pouvant avoir un lien
avec les acc idents.

Des propositions de solulions à mcttre en cur re, de manière prér'e-ntive, sont présentécs dans la
secondc Dârtie.

L'objectifdu rapport d'enquête technique consiste bien à exanriner et à anal)ser les raisons les
plus probables de dysfonctionnentcnts constatés.

ll vise en paniculier à proposer des solutions à nrettre en o:uvre poûr d'une part. ériter ia
reproduction de lels accidents et pour d'autre part, améliorer la sécurité de tous les intervenants. ainsi
que dcs impl iqués.

Ce rapport s'appuie d'une part. sur un cefiain nonrbre cle renscignements et de lénoignagcs
rccuei l l is  au cours des entret iens réal isés auprès des d ivers inrp l iqués ou orsanismes concenrés ct
d'autre pan. sr:r l 'exploitation dc données comnruniquées par nos interlocuteur: dont la liste figure en
alnexe (anne\e I : documentalion & rense ignem e-n1s ).
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l -e  nrard i  30 octobrc 2007 et  le  jeudi  l l  décenrbre 2007.  des explos ions dues au gaz sont  sunenues
iors de chant iers.  respect i \en ' rent  à BONDY et  à NOISY-LE-SDC. dans Ie dépatentent  de la  SEINE-S.{ INl ' -
DENIS. niais égalenrent le lundi 5 rrovcmbrc 2007. dans le département des DEUX-SEVIIES.

Di l igentéc sur  décis ion c le nradarne le  nr in is t re dc l ' lu tér icLrr -  de I ' ( lu t re-Nler  c t  des Col lcct i r i tés
' fer i tor ia lcs.  

une enquôte lechniquc a été conf iée au colonel  Uruno FLEI IRY.  chcf  dc l ' inspect ion de la
détènse ct  de la  sécur i té  c iv i lcs.  au coloncl  l \ larc  GREFF. au l ieutenant-co loueI  Nl ichel  UEAUUIE
inspecte ' r r rs .  Cct te n iss ion s 'est  égalenle l t  dérouléc avcc le  concours du l ieutenant-co lonel  A lex MAIRE.
dr-L burcaLt  de la  réglcnrenrat ion incenci ie  et  des r isc lues dc ia  r  ie  couraule e l  de nronsieur  Er ic  Pl l l t . lP.  dc
Ia sous-d j rect ion de la  sest ion des r isques.  dc la  d i rect ion dc la  défensc e1 dc la  sécur i té  c iv i lcs.

Lcs in \est igât ions ont  débuté dès le  16 décembre 1007 selon le  prr :gramrne sui rant  :

] \ ,TERCREDI 26 DECEMBRE 2OO7 :

- Général PRIIIUR. comrnandent h BSPPr et le5 olficic'rs inten enants sur NOISY-LE-SEC.

J[UDI 27 DECEMBE 2OO7 :

- Nladame BÂRRL f. prélèt délégué dr: SEINE-SAIN I--DENIS.
- il lonsieur VICHERAT, sous-préfèt de l'arrond issenrent de BONDY.

LTJNDI 7 JANVIER 2()O8 :

- )\{onsieur le contrtlL"-ur générâl SKLlLI, dirL-cteur dépanenr! tal de la sécurité publique de SEINE-
SAINT.DENIS.

- Nlonsieur SIDOT. tlirectcur départenrental adjoint.
- Monsieur le commissaire divisionnaire VII,ANT, chargé de la coordination des deux affaires.

assislé des officiers inlen'enants sur BONDY et sur NOISY-LE-SEC.
- Monsieur MOLINS, procureur de la République du tribunal de grande instance de BOBICNY.
- l\ ' ladanre BOURVIC. directrice générale des services du cons!-il général de SEINE-SA INT-l)ENIS.
- Monsieur C(ISTE. directeur de la loirje et des déplacernents au conseil général.
- Monsieur SA.loT. de la direction résionale de l' industrie et de la recherche d'ILE-DE-FRANCE.

MARDI 8 JANVIER 2OO8 :

- Monsieur RICETTI- dirr'cteur adjoint du laboratoire central de la préfecture de police (LCPP).
- Madame DRocUIIT, responsable du départenent eaux et sols du LCPP.

IVIERCREDI 9 JANVIER 2OO8 :

- N,lonsieur ROGER. nrairc- de BONDY
- Monsieur BOROS. directcur géréral des services techniques de la villc de BONDY.
-  i " .ons ieur  NEDELtC,  d i rec leur  généra l  de ! 'o l l ice publ ic  de l 'hâbi ta t  (OPH)-9 i .
-  Monsieur  HUGUENOT, d i rccteur  des scrv iccs techniques de I 'OPH-93.

LUNDI 2I  JANVIER 2OO8 :

-  \ lon. icr r r  I  F RA, /AVE l .  d i rc( rcur  Ëé éra l  dLr  SlGLl l - : .
-  Monsieur  PHILIP Jean-Michcl .  ingénieur  chargé du ser l ice gaz au SIGEIF.

LUNDI 28 JAN\IIIR 2OO8 :

-  Madame RIVOIRE. maire de NOISY- l -E-SEC.
-  Monsicur  HAMN1ANI.  adjo int  au r r ta i re de NOISY-LE-SEC chargé de Ia ro i r ic .
- \ladame SCHAUNER- directrice générale adjoint des sen ices tcchniques.
-  Monsieur  NlAYARD. responsable de:  scn iccs lechniqucs de Ia commune de NOISY-LE-SLC.
-  Monsieur  BEAL- d i rec leur  des af là i res iur id iques de la  commune de NoISY-LE-SEC.

'  Bn !ade des  5 i rpcur i -pornprers  de  P \RIS
- Sl ndicrt intercomnrunal pour Ie gaz et I-élcctricjté en l l.[-!)[-FR \\Ct

Àl lN lN l ' , iD\(  AIr 'Àl l l - \ l t l - \ \1-Ll ' , \ccrdcnt \  ! : rz-10(18



MERCREDI 30 JANVIER 2OO8 :
- Monsieur RIE-l HIIÙLLER. président groupe DR/DlC I'. de la fédération nationrlc des tra\,â1\ psblics.- Madar'e l\IEDINcER. rcsponsabre quariré. de Ia fédération nationare de\ t*, aux f ut,tics. 

--- -

-  Nlonsicur  TURRI lL-  d i rect ion des af fh i res jur id iques.  de la  fédér l t ion nal ionale de 's  t rarLrLrr  publ ics-- N'lonsieur dc LA IIIARTINIERE. président de la fétlération liançaise des sociétés cl'assurances.-  Nladanre QUII -LEVERE. soLts-d i rectcut .  dû 'ect ion des assurances r je  b iens et  dc r .esponsabi l i té
JETIDI 3I .I,{NVTER 2OO8 :

-  i \ lons ieur  LEIV1AISTRE. du SMABTp.
-  Monsieur  GI I .QUEL'  secréta i re qénéra l  de la  fédérat ion nat ionale des r  ic t i r .ne s  d 'acc idents co l lcct i f .s .

. IEUDI 7 FEVRIER 2OO8 :
-  Monsieur  I \ {ASSARDIER, d i recteur  réseau GÀZ de F.RANCL.
- Nladanre CHERON, chef dc- sc-n,ice à la direction juridique cle GAZ de FR/\NCE.- ll{onsieur DESCAZEAL'X. délégué à la prévention et aui risques industriels de GAZ dc I-MNcE.-  Madame NoEL,  d i rect r ice du ccntre GAZ de FRANCE de pAN I  IN.
- rlronsie,r DAVTD, dirccteur du cenlre GAZ de FMNCE.de NANTES-A TLANI]OIJE.

LIINDI I I FEVRIER 2OO8 :
- lv{esdarnes BLJISSON et FOREST, monsieur CICQLTEL de la fédération nationale des vrctinres

d 'acc idents co l lect i ls .
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lL-__rl''llï1ï'. _ il
RAISONS DES DYS FONCTIONNI]MENTS

I . I  _ RECONSTITUTION DES FAITS

L1.1 - E:;olosion de BONDY

Le nrard i  30 octobrc 2007.  rue Roger SALENGRO à BONDY (S EIN I r -ST-DENIS).  des t ravaux de
ro i r ie  sont  ef fecfués derant  un inrmeuble dc deur  étages.  l labr i te  un bâr  -  restaurant  au rez-de-chuussJc
ct en partic tlu sous-sol et du l' ' ' étage. Dcs logentents sont installés dans une parlie dr-s I " et 2'"'" etu-gr-s.
I -es t ra laux s! ' fbnt  a\ec un eugin de t ravaux publ ics à enr i ron 7 mctres envi ron de la  façade dc
l ' immeuble.

A envi ron l i  h  40,  une
canalisation de gaz n'ro\ enne
pression (.{ bars) cst arrachéc par
I'engin de chantier.

A l i  h  51.  les sccours sont
dcmandés poLrr une fuite de gaz ruc
Roger SALENGRO à BONDY (sans
préc ision de numéro).

A l , l  h  00 enyi ron.  uuc
erp los ion st r i r ie  dc lèu a l ieu r
l 'angle des nres Roger SALENGRO
el  J  u les GLIESDES.

L'explosion a soufflé la
façade dc l' inrnreuble de deu.r
étagcs qui  i 'e- t  er r l l i r r r rnc.
L'inrrrcuble contigu est également
enflanrnré.

A l 4 h 09. le plan rLruÈc esl déclcnché conrple tenu du nombrc impodant de r. ictintes.

A 14 h 4j. le 1èu n'est pas arrêté et le périmètre de sécurité cst élargi.

A l6 h 10. la fuite de gaz est arrêtée.

A l9  h i0 .  le  tèu cst  é te int .

[.e bâtiment est sLrrveillé durant la nuit.

Le nrercredi -'i I oclobrc 1007. cn accord arec les services de policc. Ies parties de I'i:lnrer:hle
fragilisées sont éboulécs pùur penneltrc au\ sapeurs-pompiers de poursuivre les rcconnaissanccs et
recherches.

A l :  h  l0  le  jeudi  I  " 'novenrbre.  I 'opérat ion cst  ternr inée prrur  lcs sccours

Cottclrtsion pnrticlle: I'cttchttînemenl rupide des érè enrùts suil l'nrruchnge de ln crnduite de
grz pnr I'engin Ie chnnticr,

\ l lN I \ f  iDSC I l l  - \ ( , -Nl3- , \ \ l - l  P \cùd.nl {  {x/ - l ( r ( } l i



1.1.2 - E-rnbsitn de NOISY-LE-SEC

Lc samedi 22 déccnrbre 2007 à NOISY-LE-SEC (SEINE-SI -Dl-iNIS). des lravaux de foragc poLtr

une anallse des sols sont clïectués devant un immeuble d'habitation de 5 étages sur un sous-sol
p a r t i e l l e r n e n t c n t e r r é s i t u é a u n " l r u c G a l - L u s s a c à N O I S Y - L E - S E C . L e c a r o f t a g e s e f à i t a r e c u n c n g i n d e
travaux oublics devant la lacade de I'imnrcuble.

: . \
:{;

A  8  h . + 5 .  u n  p e r c c m e u t
proyoque une flitc dc gaz.
Des occupânts évâcuent
I ' inrnreuble.

A 8 h '18.  une demande de
sccours pour fuite de gaz au
n' l  de la  rue Gay I - IJSSAC à
NOISY-LE-SEC est  rcçue par
les sapeurs-ponpiers.

Un périmètre de sécurité
est délimité et les locaux sont
évacués.

A t h 40. une explosion a
lieu et deux cagcs d'cscalicrs
sont embrasées.

Des moyens de recherche-
sauvetage et déblaiement et
des mol'ens cvnolechniques
sont demandés par les secours.

Quatre personnes sorlt
encore ér'acuées par les
sapeurs-pompiers.

A l0  h 3,1,  p lus icurs
explos ions ont  l icu.

I
Plusicurs appartements sont en fcu. Les secours renconlrcnt dcs difficultés pour barrcr Ie gaz. Un

élargissernent du périmètre de sécurité est efTectué. Ily a une suspicion de persotrnes ensevelies.

A I0 l r  5 i .  la  fu i te  est  arrètée.

A I I h 55, des poclres résiduelles de gaz sont détectées dans les sous-sols.

Les intervenants sont élacués ct des lances incendie longue portée sont nlises en ceul'rc.

La fragilisation des bâtiments suite aux explosions nécessite un effondrement dcs parties fragrlisées
par un engin de chantier.

A l 8 h 00. des fol ers résiduels sont éleints au fur et à nresure des travau\ de démolition des parties
fragilisées.

A 1l h 40 le dirnanche 23 décernbre. I'opération est ternlinée pour lcs secours.

Conclrtsion ptrtielle : Des lrn|otLr entrepris pour une tnnl;se dcs sttls ont cotttluit à tttt
bntlrenrcnt d'irruneuble suite à une séria d'explosions de

\ l l \  lN I  r r ' lDSarBI- l \ I (J- l \ tB-A\ l - i , l ' , \cc idcnls eùr :008



1.1.3 - N|ORT

I l  nous a été dr)nné d 'anahscr  les reuseignerncnts corr rnruniqués pat  Ic  S.D. l .S.  dcs DEUX-
SEVRES. Par  contrc .  i l  nc nous a pas été matér ie l lement  possib le dc recuei l l i r  les données correspondant
au s in is t rc  qui  s 'est  prodrr i l  dans la  banl ic t rc  Iyonnaise égâlement  en no\ernbrc 2007.

l -es données recuci l l is  c i -dessous correspondent  à l ' in tcr rent ior  ef ïectuéc pâr  l ! -s  scn ' !ces
d ' incendie et  de secours du SDIS 79 qui  s 'est  déroLr lée le  lundi  j  novctnbrc 2007 sur  lu  conrntunc de
N IORI ' -

Le lundi 5 novenbre à 16h34. un ouvrier qualifié travaillant avec une mini pelleteuse chenillée sur
le trottoir (voie publique)- agrippr.' et sectionne une canalisation de gaz avec le godet de son engin.

A 16h35. percevant un sifflement anormal, il conprend la situation. stoppc sa machine et
entreprend de bloquer le plus gros de la fuite en procédânt à l'obturation du tulau à l'aide de dcux
nrarteau\. La fuile cst mâitrisée au niveau de Ia rupture, nrais unc odeur de gaz persistc.

ll lérific dans le coffrct de livraison du gaz de la maison. âcc.ssible depuis l'extérieur. si la
canalisation n'esl pas atlcinte à cc niveau. Elle est intacte.

A 16h36, I'ouvricr appelle les services de Gaz de FRANC.E à l'aide de son téléphonc porlable
professionnel. Puis il appclle son cntreprise pour informer son responsable de la situation.

A I6h45-  so i t  l l  n l inutes à peine après l ' inc ident  qui  occasionne la  fu i tc  de gaz.  l 'explos iorr  se
produit.

+++++

'  D'après Ie rapp(rrt dc l 'e\pert nomnré par le 1 ribunal dc Crande lnstancc de Nl{)R I. dont cerll) ir)çs dLrrné!'s on1 e1!'
repriscs dans le rapport du S.D.l.S. 79.

\ i l \  l \ l  r . ' lDsC' l lF- \ l ( l  \1 l l -ANl- t iP. \ .crderrN ! :az- l {108

Cout'lnsion portielle : Il s'uvère' que It cùttdisution n élé arrachée de 50 un et q 'une derctiènu

fuite, non décelée par lcs premiùs inter|enonts, tt été provoquée sur utte sorulure.

De fitit, si ltt fnite atntosphérique a hien été orrôtic, une fuite enlcftle, ulinre lée pen otrt une
quinaûne de minules (entre I'arrnchtge et I'e-tplosion) a créé une poche de grz tltttts h cave de Ia
trtuison d' h n bilol i ort,

Cetle fuite secontltire s'est développée le nmnièrc insidieust et n'u nrulheureuscuenl pns pu êÛe
é*lée ntr les i t.,n'utù ls t r\ntl l'e-rolositttr.



.I.2 - CONTEXTE DES INTERVENTIONS

1.2.1 - Au titrë de lu rékletrufllûion

Travaux à proximité tle réseaux souterrains

Toute exécution dc tra\'âux ti! 'rs à proxinrilé d'oul'rages soutenâins est eltcadrée par le dcicret no91-
I I l7  du i .1  octobrc I991 et  son arrê ld d 'appl icat ion dLr  I6  novcnrbrr -  I99-1.

Ce texte dét ' in i t  Lrne procédure d in lor rnat ion préalable dcs erp lo i tauts de réseaur  souterru i r rs  p: r r
les rrtirîtrcs d'oulragcs (dennrute de renseignenrents - D.R.) pLris par lcs cntrcpriscs prévoylnt les travaux
(déclanttion d'intcntion de utnunentenrcnt de lr vtux - D.l.C.T).

Cette proclrdure doit être décl!'nchcre de laçon s) sténratiquc lorsquc dcs lravaux sont prc{r us sur une
conln lLrn! -  où a été cnr ! -g is t rée l 'ex is tc 'nce d 'au moins r rn réseau sr)Lr lcnain.  Pour  uD chant ier  doDné.  i l  do i t
\  a \ ' ( r i r  autant  de DR et  de DICT ( lLre d 'e \pbi tants de réseaLrr  prÉscnts dans Ic  vo is inage.

La procédure pemret. dès que l'exploitant dc réseau reçuit unc DR oLr une DICT. d'établir une
relation entre les deur parties, et en pafiiculier de déflnir les règles techniqucs et d'organisation
nécessaires pour assurer la sécurilé pendant toute la durée du chanlier.

Sécurité tlcs canali.sations de distribution dc saz combustible

[.e règlement de la sécurité de la distribution de gaz cornbustible par can:rlisations est encadré par
l 'ar rêté du l3  ju i l le t  1000 modi f ié .

Cet arrôté impose. entre aLrlres. dans son article 12. qu'un dispositif avertisseur siqnalant la
présence à prorinrité immédiate d'une canalisation de gaz. soil installé k;rs dr' la posc de' nouvelles
catraiisations. Ccnc disposition est égaienrcnt applicablc chaque li:is qu'Ln'lc ou\erture de tmnchée est
réalisée.

L'article l5 de ce nrême anêté prévoit la mise à disposition de documentations et notamment de
cartographies à jour des réseaux à une échellc pernrettant de localiser chaque organe de coupure et chaque
branchenrent.

Les branchentents de ces canalisations (permettant dc relier un irnrneuble par erenrple à la
canalisation de distribution) doiient donc être répcrtoriés sur les plans (anicle l5) et protégés des
agressions externes lorsqu'ils sont en polyéthllène. Il est à noter que ces dispositions n'existaie|lr pas
antérieurement à ce lexte. Aussi. les anciens branchements ne sont pas. dans leur grande majorité.
<< réperloriés stu'les plç111s > puisque l'article l5 précise que, pour )es branchenrents existant à la date de
parution de l'arrêté. 1,.,.r r/Àpo.rilorrs rclativs .i Id t uttagruphi( n( sont peti LtDL,licahlc.\.

1.2.2 - Siluutirns rtnutûr{u

A BONDY :

FeLr de fuite de saz : suite à I'explosion. une torchèrc d!' lèu s'esl créée. léchant la laçade de
l ' inrnteuble.

Les effets de la torchère de fcu doilcnt alors être maîtrisés mais celle-ci ne doit nas être soutTée
pour éviter de nouvelles fuites et explosions.

I  es l ieur  :  l ' imrr reuble es l  anc ien.
Le bât iment  qui  se l rouve f ragiJ isé par  I 'erp los ion.  est  un r isque supplérrenta i rc  pour  les secours.

Les victimes : la gestion du nombre important de victimes devait être prise en compte. tl I a eu .10
vic t in tcs:  I  décédé.  l3  urgences re lat ives dont  1 sapeur-pompicr .

Nota ; I,'luto't du tléjeuncr etpliclue le nonthre inptnl(u1l Ll,, \'ictincs Jan.s Ie restaurunl

.4  NOtSv-LE-SEC :

Le bât in ient  s in is t ré.  datanr  du debut  dcs: rnnée:  l9 :0 '  cst  implanté du n"1 au 15.  rue GAY-
LUSS,{C.  I l  s 'ag i t  d 'une barre d ' immeuble-  en fornrc d 'arc de cerc le d 'unc lon-gueur  d 'envi ron 150
mètres.  desser l ic  par  8 cages d 'escal ier  (n"  i rnpai r  du I  au J5) .  [ ,e  s in is t re va concen]er  la  to ta l i té  des
appârtenrents distribués par les cages d'escalier u" 7 et 9 ainsi quc certairs appartcments des cages
d'escal ic ' r  n"  5 et  I  I  {so i t  un totâ l  d ' ! -n \  i ron quârâ l te  logenrcnts) .

'  
Selon un représentant de l 'O.P.H.L.l\1. de Sli i\ I:-SAl\ l -Df-\lS. ce bitiDrcnt avrit làit I 'objet crrtrc lg90 et l99l

de trlvaux de réhabil itrt ion (isolation par I 'ertéricur. rcrfèction de I élc'ctricité et des chaufiè,car-r1.

l \ l l \  l \ l  r IDSC'BF-\ l ( ; - \ lB-A\ l 'EP,\ . . rdcnls sa/- l ( r ( )3



-  un n iveau paf t ie l lemcnt  eDtcrré :à  usage de caves et  de locaux pouhcl les:
-  un rez-de-chaussée haut  et  quatre étagcs tota l is ln t  l0 i lppar tcure l r ts  (deur  par  n i reau)  par  cage

d'escal ier .

De construct io l r  t rad i t ionnel lc . .  j l  cornprend dÈs st ructùres venica les à ossâlure béton lvec
rernplissage en briclues et parpaings ainsi que des planchers béton. La loirure dispose d'une chatpentc bois
avec couvenure cn zrnc.

D:Lns chaqLre entrée.  un cscal icr  r ron enckr isonné dcsser t  tous les n i leaur  sans d issalc ia t ion lu
niveau du rcz-de-chausséc.

Lcs cages r l 'escal ic l  ne c l isposent  pas d 'e\u lo j re n la is  dcs oul ranls  d 'une sur face uni la i re de t ) .5  ml
sont  aménagés à chaque dcrn i -p l l ier .

Le chauffagc est assuré par urre chaufferie gaz extlirieure cr)r'nnlune à l'ensenrble des bâtiments de
la rést{l!-nce.

Ule colonne montante de gaz. alcc coftiet de barragc en façade. desserl chaque caec d'escalier.
E l le  est  a l imenlée par  une condui le  nro)enne press ion (d ianrèt re 6-1 mrn en pol réth l lène et  press ion de. l
bars) sous troltoir. Pour nrénroire. au rnonrent du sinistrc un elgin de lbrage opérait au nireau du trottoir à
I tauteur  dc la  crgc d 'escal icr  no7.

Dcs d isposi t i fs  de r  ent i la t ion s tat iqu! -  sonl  insta l lés en to i ture.

Dcstruclion : ll 1 a eu 40 logements et 29 r'éhicules légers de détruits. La structure dc l' inmeublc a
été pour partie fra-qilisée. Les vitres des hâtiments proches ont été cassécs. Il est à noter qu'une plaque dc
soupirail s'est fichée dans la façade d'Lrn britiment d'habitation en ris-à-r'is ct distant de plrrs de 50
mètres.

Difficulté d'inlervention : Les principales difficultés rencontrées par les intervenants onl été liées :
- à la fragilisation des structures du reste du bâtiment rctardant les opérations de reconnaissance et

d'exlinction. En cffet, si les diftërentes explosions ont provoqué une cassure neltc au nivcau du
jo int  de d i la tat ion avec l 'a i le  de bât inrent  n '5 .  des panies dc n i reaux de l 'a i le  n '9  é la ic-nt  en
équilibre instable nécessitant lcur démolition par des engins de ntauutention :

- Ja persistance de poches de gaz notamnrcnt en égouts malgré les opérations réalisées par les
pelsonnels de CDF.

Victimes : ll l a eu 8 victimes légèrement blessées (5 sapeurs-pont picrs. 2 policiers et I agent de
C.D,F). l-e regroupement d'une centaine de pcrsonnes inpliquées est effectué.

A NIORT :

Sur cette intervention. le S.D.l.S. des DEUX-SEVRES note phrsieurs élémenls défovornbles:

- La canalisation arrachée ar.ait été pincée et il n'y avait pas d'odeur. ni de bruit de flrite.

-  [ .a  s i tuat ion sernb]a i t  s tabi l isée.  a lors qu 'une fu i le  rés iduel le  sur  une brasure a l imenta i t .  deptr is  15
à l0 minutes5. une pochc de gaz dans la cave de la rnaistrn siège du sinistre.

-  L 'explos ion s 'est  produi tc  dès I 'ar r ivée du 1" 'engin.  avant  anal )se complètc  de la  s i tua l ion.

- [.e chcf d'agrès n'a pas cu le tenlps de 1àire une recounaissauce conrplèle. donc de ulettre cn place
un périmètre de sécurité et de làire établir ses rnor ens hvdrauliques.

Les principaLrr l/llte ls fororables :

- L'engagement du minimum de pcrsonnel a pennis d'avoir un binôme de sécurité et de poner
secours aux b lessés.

-  La technique opérat ionnel le  éta i t  adaptée et  c 'est  d 'a i l lcurs ce qui  r  min imisé le  notnbre de b lessés
parnri les sapeurs-pompirrs (léhicule anêté bien cn amonl. mininrum de pÈrsonncl !-ngagé).

Àilg : Z.'-s ;trenitrs cngitts des sepclo s-potltpiet .\ /.lont lLt cdset nt est ù )uoitls '1 1 kilttrnltrt des
licux de l inlert enliott). ctppclés ptrr G.D.F. Ttour .fiite dt gu:. se presenle t sur les lieux et c e.\l lor s dc lu

l.luse dc u re c t)nn ti ';sunt,a , qtrt I e.xplosion s( |)roduil.

$ [4:  7  b lessés légers dol t  I  sapeLrr -pompier .  2  nra isons n l i to \enncs d 'habi ta t ion détru i tes.

i  Les témoins font état d un délai de I I rninutcs entre la nraitrise de la fuite visible (sectionncrnent) ct l 'e\plo.ion
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Le gaz naturcl disttibLré est essenticllcmcnt cornposé dc nréthane. l.e nûthctne (CIH) est un gaz
sans couleur. inodore. non-toxique se composant de molécules de quatre atomes d'll\ drogène et un atonte
dc carbone donc plus léger que l'air. Le méthane est totnl)ustible- et Ies nrélanges d'environ 5 à l5%, dans
l'air sont potcrlticllcmr-nt ,.-rplosils. Pour dcs quùstions de sécurité. un ,/g!'/?t od(ù.ttnt esl ajorrté à ce
nréJanue pour pefmeltrr de dcrtecter. pal sintple ollaclitrn. une fuite.

Une "c'rp1r,,clll grt:.'tr.ra" r-st un é\ér)unÈr)t il l cotrrs dlrquel la contbuslion d'un tnélan-qe ajr-rirz
cornbust ib ic  provoquc ur)c  augtnentat ion rapidc cr  incontrô lée de la  prcss ion.

Pour  obtcni r  l 'e \p los ion.  i l  est  nécessai rc  dc d i5poscr  :
-  du conrbust ib le  (nréthanc)  dans sa p lage d 'explos iv i té  (5-  I  5  % dans l 'a i r  pour  lc  méthane)  ;
- d'un conrburant (air anbiant contenant de l'ox1gène) :
-  d 'une sourcc d ' ign i t ion d ' in tcns i té  sufTsanle (arc é lect r iquc.  sourcc dc chaleur . . . ) .

L 'erp los ion pcr : t  su ivrc-  dcux modes d i f ferenls  de propagat icrn:
- la déflagration; nrodc le plus contntun po(rr de nonrbreul h,r drocarbulcs qazeur. où Ia

propagation dc la flamrtte se fait à r'itesse de cornbustion srrbsoniquc. [.a surpression marinrurn
générée est  se lon les cas de I 'ordre de quelques nr i l l ibars à quelqoes centa ines de mi l l ibars:

- la détonation : la flanrnre se propagc à vitesse supersonique. C'est le régime des explosif\ solides
de t-vpe TNT. La surpression maximum. généralement de quelques bars. peut attcindre 20 bars.

Lc gaz naturcl est particulièremcnt peu réactif'. puisqu'il contient généralement plus de 9091, de
méthane. Or. pour afleindre le phénomène dc détonation. le méthane nécessite. dans I'air. une énergie
d'ignition très importante. rar!-nrent atteinte dâns les cas accidentels non volontaires. Généralenrcnt- le
nuage s 'enl lamme âu cor) lact  d 'un arc é lect r ique dr ' fa ib le éner-q ie ( re)a is  éJectr ique.  in ler rupteur . . . )  ou
d 'urre source de chaleLrr  tà ib le ( rnoteur  à contbust iun.  nroteur  é lect r ique. . . ) .

Dans les trois cas de Jigures rerrcontrés, nous sontntes dtns ure logique de fuile ntntosphérique
tl'un gn1, plus léger que I'air, à celle d'u,re problëntutique de fuite conJinée tle gaz explosif, liée à Iu
irrrt0tittn de

+++++

\ l l \  I \ l  1 l )S( Tl  I  -  N lG-\18-ANI-FP Accrd(r15 ! : r1- l ( r (18



-I..I - RENSI IGNEMENTS & OBSERVATIONS

Princinaur rcnseiqnements recueillis et obsen ations rrertinentes formulées rrar les dir crs
intcr locùteurs âudi t ionnés

1.4.1 - Les sapeurs-porn p ie rs de la ,8..S.P.P. et du,L.D.LS 79

- Lorsqu'ily a présence cl'ute tttr.hèrc de feu. ses effèts doirent ètrr- nraîtriscts. pour âLltânt cellc-ci
ne doi t  pas êt re sou{ Ï lée pour  ér ' i ter  de nouvcl les lu i tes c t  erp los ions:

-  Lorsquc le  qaz n 'est  pas arr i t i . le  r isqLre peunancr t t  d 'explos ion ct  d 'c  l lb t td t  cnrent  enqasc la
sécur i té  dLr  personnel  et  rerd l ' iDter \ent ion t rès technique .

- ln bdtim.nt li 'ogilisi par une explosion est un risclue supplémentaire pour les secours. qui
notarnrnent rctardc les opératiotrs de reco tr naissartc e ct d c\tinclion en cas de fèu:

- La gcstior d'un nonrbre inrponant de lictilrc.ç et d'impliqués. dans un conte\le de firite de gaz.
doit étre adaptée en tenânt compte de la cinétique aléatoirc" rJu phettornène :

- La persistance dc poch,s dc gd;, notanrrnent dans les égouts. et ceci malgré les ùpét,lti,.rns
réalisées par les persrrnnels dc GDF. cst un fàcteur aggravar.rt qui ne doit pas être perdu de l ue.

t .4 .2 -  La d i lect ion déuar tenrenta le de la  Slcr r r i ld  p l tô l roae de SEINE-S{ lNT-DFNIS

- Note une parfai:f- réectilité des services publics (police, sapeurs-pompiers) e1 des crrtreprises de
tra\ 'âux publ ics.  p lus spéci f iqucment  sur  l ' in ter , fent ion de NOtS\ ' -LE-SËC. qui  a  t rès cenâinentent
ev i tc  des conséquerrces dr l rnr t iquei .

- Déplore quelques problèmes d'opposition organisotlonnelle e ntre S.A.M.U. et B.S.P.P. qui a
généré des d i l f icu l tés de comptage d ' impl iqués sur  l ' in terrc-nt ion de BONDY.

- Rencontre des difficultés avec les autorités pour leur fàire respccter lc périntùtre de sttttriti.
imposé pour des raisons évidentes de lirnitation des personncs cnSaÈees.

- lnsiste pour qu'une LonlnrutliLutiot't dc cri-\c puissc ûtre mise en place rapidement el de nlanière
très centralisée. sous I'autorité du D.O.S. en conccrtation avec le C.O.S.

- Souligne que lcs e/?.rci.ql?rr??e/?r.r tirés du sinistre de BONDY ont été mis à profrt lors de la gestion
de l ' iu ler \  ent iùn de NOISY-LE-SEC.

- Regrette qu'aucun rL,préstntant de G.D.l. ne soit présent au P.C.. mis en place à BONDY.

- Souhaite que les dilÈrents attetu's inpliqués (maître d'ouvrage. maitre d'æurre. e\ploitants des
réseaux...) prrissenr être facilcnrent indentifiables. mrrbilisables et présents à côté des aulorités en
charge de la  gest ion de la  cr ise.

l.:1.3 - l-e Pûlouel du T.G.l. de BOBIGNY

- Estime à ce stâde des prentièrcs inr estigations. que des réponses précises devront être apportéc'. p:rr
fes uns et les autres. aux rrorrÀrea.rc.s intarrogdicttts que l'adnrinistration judiciaire est cn droit de se
poser. conlme notarnr]rent : sur le respect des procédures. sur la ttrurniture des intbrmâtions (plans
des réseaus, etc). sùr les col'npétenc!-s des divers inlervenants. sur les conformités dcs ouvrages, sur
la sous-lraitance. sur la réception dcs travaux. sur lcs obligations des intervenants ct des opérateurs.
elc.

- Souhaite qle l'asso,iatirn d uicle cttrx lic'ti lres puisse êÎre davautage inpliquée en amonl dans son
rô le (associat ion convent ionnée avcc le  nt in is tère de la just ice)  quies l  lc  s ien.

l ,1.,1. - l,a direction réqionale de 1'ritrlr/slrrc el de /a rccftzrcre d- I t. E Dtr F RANCE

- Précise les principaur élénrents abordés dans une récerllr' pfésentalion portânt sur la pré\enti(rt)
des agressions lors des travaul: prcthlérnul iqtte r1c.r aÉa/.,s-siorrs d outrugts. tdrtogrttphie.s. D.R..
D.l.(-.f., pr,tf.ttd.rii s rle.r trtfiuisscntrt.s. otgLtti.t. i()tt .l<s tlunticr:. r,)lt le.ç at'lttrr.s.
riglntetiotiott atat et uprè.s arrêté clu l3 jtril let 2(10(). ntisçiotts tle lu D.R.l.R.E.. sLltctiùns rl
voits t{ ani Iittratittn...

" Diltcultés à localiser l! 'ou les fuitc's. à cngagel les reconnaissances. a réaliscr È1 contrl i]er le banale. à apprécier
le risque d'explosion. à derteuliner les zones d'exclusion. à détentriner les populations à él acutr. . .
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1.,1.5 - [-a dircction eénérale des sen ices clu crrlserT glrry'ral dc SEINL-SAINT-DtNIS

- Précise que Pour les tralaux réalisés à IIONDY l'asselnbléc départenrentnle était à la lois ntaîtt.
cl oltt'ttgt et ntuî1re J ærilrc- alors que prrur ccu\ de NOISY-LE-SEC. c'est I'OPl I 93 qui détenait
ces deux qual i tés.

- Une c()11\'. 'ntiotl l intutciùre alail é1é pâssée entre le conseil qénéral ct la cornnrune de BOND\ -
s iùge des l rar  aux de r  o i r ic .

- Lt tlcnttrnJt, dJ rcnseigtlcnantç D.R.. arait été adressée par le conseil général 1en sa qualité dc
nra i t re  d 'ourrage)  aLrx explo i tants concernés par  l r -s  l raraux en 2006.

- La,l,tcl,rttttiort tl inttntion ,1., ctttltn,'ttttttttut .lt tr.t\ '.ut\ D.l.C.'l .. xLrait bien été réalisée plr
l 'entrelrrisc cn charge de ces travaur..

- Dcs lr'rn'ari-r de dé\oiement ont été réalisés sur lc réseau gaz cn nlars 1007. date correspondant i
une période qui se situe entrc la démarche de la DR et ccllc dc la DICT.

- Il senrbfcrait que G.D.F. ne pratique pas le recollcncttl de ses propres traraux réalisés pour son
conrpte par des enlreprises spécialisées.

- De nonrblcuses incerlil des e\islctlt stu'Ies réseaur. conrme celles liécs à la présence ou non oe
dispositil a\ efiisscur. de plans plus ou moins correctenlent renseicnés ou difficilement
erp)o i tab les.  à la  not ions de renseignc:rcnts i i  (  t i t re  ind icat i f> .  d 'abscnce d ' ind icat ions oe
profonde-urs des canalisations. de méconnaissance des branchements dcs imnrcublcs et de leurs
emplâcemr.n1-s sur  Ies p)ans. . .

- Dans la pratique. les concessionnaires dcs réscaur ne réâlisenl pas de < r,tt, 'ptkn cles trat,uux r.

- I-es délais poLrr réaliser le barroge r.ûr g.r: (bien souvent de l'ordre de I heurcs, roire davantage.l
inquiètent les responsables auditionnés.

Panri les suqeestions (réalisables ou non) évoquées flgurent:

- La réalisation de < piquetages, contradicloires à rapprocher des plans cornnruniqués.

- L'ind icat ion s] stémâtique des pro.fôndaurs.

- Le sccplicisrne sur l 'opportunité d'util iser'lc-s anciennes canulisaliotts dn.l(2i,/r comme lourreau
pour les condui tes p lus récentes en pol lé thr lene (PE). . .

l.!.6 - Le Lnbor oire cenlral de la oréfecture de oolicc

Concernant l ' inten,ention de BOND!'

- A l3hlO- tne canali.sation de gu: en polléth1lène de moyenne pression (-l bars) est éventrée par
un engin de chantier au cours de tral aux de voiric.

- La canalisation aurait été posée en nzl's 2(/01.

- Une *plrric.tn suivie de feu (formation d'unc torchère) se produit à l-1h50. soit environ dix
minules après la rupture qui engendre une fuitc dc gaz.

- Plus de c[n.]rlult( persantles présenles sur Ies Iieux et plus spécifiquerl!'nl dans une brasserie
proche' strnt hospita lisées.

- Llne liclrlrc décédie est retrou\ée par les sapeurs-pompiers dans les décornbres au niveau du
sous-so l.

- Les efÈts observés dans la salle de re.\tLuu otiotl penneftert de situer le siège de l'explosion dans
ce Volu lne.

- Des brunthenents successilis trâ\'ersant la rue sont réalisés sur la conduite nrincinale err
polr'éth1 k\ne pour dessen ir les différents inrrneubles.

-  Le branchenrenl  de l ' imrneuble s in is t ré.  ésalernent  en pol lé th1lène.  est  arraché par  un engin de
chantier el cetle traction opérée provoqu,-. le ,liehirenrent à prorinrité de son rrccordemcrt à la
condu i te  pr inc ipa le.
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- Lc gaz prorenant dc Ia conduite principale sc r/.jlcr.rc dans la rue pendant plusieurs nrinutes par
les deux brèclres créécs.

-  Le gaz est  coupé par  G.D.F.  rers 16h30 par1rùrcei l r r t  de la  canal isat ion pr inc ipale.  après avoi r
ou\cr t  le  t ro l lo i r  er l  i ln lon l  du br lnchel rent .

- l-a carralisatitrn endornnrasée él^it à u're prolirt /rar d'enftiuissenrL-nt conlprise L-nlrr' 6f cr)r et 8l
crD sc lon les emplaccnrents.

- Aucun vestige de grillage (disposilif de repérage) n a é1é obser\'é à prorinrité inrmédiate d-
firurreau dans les zones dégagées.

Concernant  l ' in tcr \  en l ion dc NOISY-LE-SEC

- l-e laborakrire précise qu'il cst intervcnu dans Ie cadrc de l'entlutte prélininuirc.

- Les travaux générateurs de l' incident consistaie t en une opération dc ( carottagc r dcstinéc à
donner dcs infonnations sur la nature du sol.

-  Cet te Inanipulat ion provoqLrc vers 08h.15 l l  rupturc d ' t tne canal isr l iL)D cr)  for ) t ( -  a ins i  que cc l lc  en
pt téthtlène qui se trouve en charge à l' intérieur de la prenrière.

- L'agression du réseau gaz se produit à une prt.'/itntleur de 0.80 nètre.

- La.firite est signalée aux sapeurs-ponrpiers et à la police par l 'ouvricr de l'entreprise nrissionrrée,
pLris est obturée plus tardiverrrenf (vers 10h50) par écrasc-menl par le personnel de CiDF. a-
moven d'une pince spéciale" sur la cânalisation en pol) éth) lènc.

- Les investigations lbnt apparaître qu'il est probable qLre le gc: s échctppe à la fois verticalement
(au niveau de l' irnpact) et horizontâlcment (ii distance de la fuite il itiale) par capillaritd dans le
sol et dâns l' irterstice du fourreau (esnnce libre entre la canalisalion PE et fontc servant dc
tburreau).

- Le gaz se ripund notanrment dans les soubassentents de l' ininreuhle sinistré par capillarité. par
l' intemrédiaire des aspérités. des ou\ertures (soupirau\) el des raccordements. présents dats Ies
éléments de construction.

- Les spécialistes estiment que ce clétersenent dure environ une heurc, permettant ainsi la
lbrmation de poches dc gaz dans les différents volurnes de i' irnrncuble.

- Llne prentière ery)losiùn suivie de lèu se produit rers 09h50, puis unc seconde et cnfin. une
tro is ième envi r i rn  5 à l0  minutes p lus tard-  qui  est  décis ive pour  la  s tabi l i té  de l ' inrmeublc.

1.{.7 - La direction sénérale de l'OFfre paôlrc r/e / /raôitar (OPII) de SEtNe-SalNr-Dp)its/
concernant  NOISY-LE-SEC

- l-' imrneuble concerné qui date des années 1950/1960. présente des problèmes de fissures ct pour
cette raisolr. des lruyatx d étude de sols avaient été enr'isagés.

-  A Ia dernandc ct  pùur  Ic  compte de I  O.P. l l . .  Ia  sur iJ te I  LCH\OS( tL '  proee. lc  à urrc
r(rantrdi.sscrncr rlc .so/s et de fontlations des bâfinrents pendant le nrois de rnai 2006.

-  Le bureau d 'études ARCADIS sol l ic i te  a lors le  concours d 'ure cntrepr ise spécia l isée.  par  une
procédure < d appel d olJi a rr. afin de réaliser des sondages de sol.

- Le marché < à bon de commande > (mars 2006) cst attribué à l'entreprise ABROTEC qui adresse
un der is  Ie  l f  nor  err tbre 2007.  L 'orJre c l t .çcni tv  t ransnr is  à l 'ent repr ise par  l '  OPl l  est  qr )anl  à
lLri daté du 2i no,uembre 2007. Enfin. les travaux démarrent lc 6 décembre 2007.

- Préalablement- le 29 octobre 2007 une réunion Inrctil mct en Drésence sur lcs licux de la nrission
le mai t re d 'ou\rage l 'OPt l .  lc  nai t re  d 'ùuvrc ARCADIS et  l 'ent repr ise de t rar  aLrx publ ics
spécia l isés ABROTfIC.

I Ancienne canalisation en fonte < cassante t, uti l isée comme founcau dans lcquel a,"ait été introduite la canalisation
en PE dc diarnètre de 6i mm. en charge à une pression de { bars.-  

1 rpe  p i rec  dc  .  Vohr  .  de  l l rhoruro i rc .
' 
Société d'engcnier ie des sols et des fondations.
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- L'OPH trrnsnlet lc I I decembre 2007 le rupport de Ia société l'ECiiNOSOI- à l'enlreprise r ce
rappor t  cont ient  des (  p lans > d i ts  à usage in terr re 

' .  
rnr is  r re sont  pas des p lans de G.D.F.

- Lt rnuirie n'a pas été cùntactée par l 'otïce. qui s'est contentée de conrmuniquer le rappon à
l'entreDrise.

- ToLrteibis. il cst parfaitement slipulé dans le nrarché (cahier des clauscs particulières) à la page 6.
signé en rnars 2006 entre la personne responsable du marché de l'O.P.l I. et lc titulaire du marche
ABROTEC. qu'ot utll cltuqua inlertertion, Ientrcprerrcur tlerru st n1(tlrc en ropport utcc lcs
.scrrices publics ct t ortcess iottnctires (l).D.li.. E.D.F.. G.D.F.. Ft'tnt'e Téltlcom, ectu potuhle. les
services d tt.ssttittissal:,er , sci'r'rce.s c/iler.r7 pour arctir tne parfoitc t'cltttctis.sancc des rjseaut
pou|L1t1t exister (t des ne.\Ltrcs cot1.\(r|aloit6 it pretttlre pdlr protégrr tl évtnlutls our-t'Lrgc:; .\ur
lc sita tla lu crntnrunde et procc;clcr évt'nlttallancnt utrs tltntantles fu DICT...

- ll n'était pas prévu d,e réccptiort dts trutqu-r, mais sirnplenrent un rapport de sols. cnfin dans cette
aflaire. les dénrarches conccrnant la D.R. et la D.l.C.T. n'auraient pas été réalisées.

1.,1.8 - Lcs y'/as /ocarer : le rnaire Notsv-Le-SEc et lc maire dc BoNov

Le nnire de BO:\DY

- Estime qu'il y a licu de faire la ditTërence entre les lralaa,r prograntnés et lcs intcrventions à
réaliser en urgence.

- Dans les si/aallons tl tu-genc'e.la mairie n'est bicn souvent pas prévenue. il n'1 a pas de plans, pas
de fiches de travaux. voire pas de précisions sur la nature des travaux à réaliser. Bref. il y a de
lrop nombreuses imprécisions.

- Les D.l.C.T. déposées par lcs entreprises ne donnent pas souvcnt lcs précisions nécessaires et
indispensables pour gârantir la sécurité du chantier, les plans sont souvent absents ou imprécis ou
encore inexploitables.

- If n'1 a pas de contple rendLt des travau\ réalisés. ce qui est bien regretlable.

- Les clocwnenls produits par Ies conccssionnaires devraient être anréliorés, les plans nurrérisés, les
profondeurs nrent ionnées,  la  s ignal isat ion des anciennes canal isat ions. . . .

- Il y a fieu de noter que les dispositiJi dre issenrs ne sont pas présents s'il n'y a pas de tranchées
préalables.

- La difficulté de.srill de.r cltqnliers pour les techniciens de G.D.F. réside très certainenrent dans la
multiplication des sites à surveiller simultanément.

- ll serait très ceriainemcnt judicieux de mettre cn placc un dispositif obligatoire d'appel à un
bureutt de conlrôle.

- Le problème de la sous-tt'ditence et de certains de ses effets pcrYers a également été évoqué -
Comme celui de l'absence de mise en concurrence des entreprises par G.D.F. ?

- Pan.ni les points essentiels qui ont été soulignés et qui ne sont pas résolùs à ce jour. figure la
relative lentcri' à .juguler nte ./iite c/e ga: (arrilée des équipes, le repérage des barrages. la
technique employée. . .  ) .

Le mirc NOISY-LE-SEC

- Insiste sur la rapidité et sur les très àorlle.r réoctions de tous les intervenants. ainsi qLtc sur la
chance inouïe que nous avons pu avoir face à unc telle situation.

- Ces scrlices n'ont enregistré ouLune trece de tlcmonrle de travttttx ou de moindre démarche
d'inlormation sur les intentions tant de l'entreDrise. que du rraître d'ceuvre. ou encore du mait|e
d 'ouvrage.

- Si la mairie n'a pas été contactéc pour rerr.sei.gncr Lr D.R.. elle cstin're toutefbis que les délais sont
assez serrés.  De p lus.  i l  sernblera i t  que G.D.F.  n 'a i t  é té sa is i  de r ien.

r0 Plans présents dans le rapport. réaiisés par la société IE(1INosat..
\ l l \ I\ l  lDS('rB F-\1(l-Nll l-A U-tlP r\rcidcr)ls sar-]00E



- Flle pcnse qu'il l aLrlait une r? rtc(r??/ /cl.r ç( r/?cc (\'olùntairc ou non) de la part de certains sur les
dénrarches à entreprendrc. qu'il soit question de l'arrachagc d un arbre. dc la pose d'un panncau.
du travail sLrr un cantlélabre.

- L^ t éRlanL,nl(itior e\iste. Ilais subsiste les dill icultés pot:r bien l'âppliqu!-r et plus spécifiquctnertt
pot r r  b ic l  cunrrnuni \ lucr  dcssu\ .

- ll v aurait ésalerrrcnt une conflsion rur ics délimitâtiotls dLt clt) tLrine ptiÀll; et du donraine prire
( terra in de l 'OPl l )  qu i  occasionnera i t  t rès vra isemblablcnrent  des errcurs d ' in tcrprétat ions sur  lcs
dénarches réglernentaires à réal iser.

-  l l  porr r ra i r  è t re in tércssant  par  cxenrp le d ' in téqrer  d! -s  scr \ i fudes d ut i l i té  pLrb l iqLre âu pos et  oc
s impl i f ic r  les déclarat ions de t raraux.

- Elle estime que G.DF. doit accentucr ses el'forfs poLrr arnéliorcr son réscau et ses services
(problùme des rannes de barrage.  dÈs poslcs de détcnte.  dcs ast re intcs et  déla is  d ' in ter"cnt ion en
ur tence-  la  qual i té  du renseignement  dc ses p lans. . . ) .

- Du côté dcs enlr'epi r-scs et des contpcrgnits / rr.is ra .]lrc''-i. i i 1' aurait également des mesurcs plus
incitatives à meltrc en place. alin que les chanliers puissent se dérouler dans un meilleur conlexle
de sécurité.

- Au plan reiationnel. si les c(ln/.r.1,r sont el'l lcaces avec le conseil général qui inlbrrnc
régulir.\rement la mairie, ce n'est malheureusement pas le cas alec l'O.P.H. pour les travaur qui
cor)c(mer l t  5on proprc dut t ta  i t te .

- Pour des soucis d'hurmottis.tt i(/n de.\ tr.t\ '. lur à réaliscr sur Ia contnrune. il serail parlaitc-nrent
logique que la nrairie soit informée dc tous types de travaux envisagés sur le domaine public ou
apparenté (accessib le au publ ic .  .  .  ) .

- En1in. dans un but de meilleure cohérence il pourrait être envisagé de nrettre dans le tlontoint
paàilc certaines voirics qui aujourd'lrui sont gérécs de manière priratire.

1.,1.9 - La direction générale du S.1.6.8 LF.

- Le syndicat réalise à la fois le contrôle teclltl ique el le Lontrôle ronlptahle de la concession de
dis t r ibut ion pub) ique de gaz,  pour  le  conple de 175 conrmunes âdhérentes.  i rnp lantées en ILE-
DE-FRANCE.

-Lacont 'ent ion dt  cct t tcess ior t  a  été s ignée entrc  G.D.F."  e(  le  S. l .Ci .E. t .F.  Ie  l l  novembre 199{ .

- Ainsi. pour ce qui nous concerne ce sltt.l icctt assurr- le contrôle de la réalisation et de
J'exploitation des ouvrages. suivart un cahier des chargcs. ainsi que la qualité de l'énergie
d is t r ibuée.

- Ce contrôlc qui c-sl réalisé annuellerrenl. est précéder par un programrre préalable transnris à
G.D.F. Il fait ensuirc l 'objet de la production d'Ltî tapport de contrôle. examiné par dcur
iornnl i r i iùn5 de .u i r  i  par i ta i res

- Elle insiste sur la très forte densité du réseau en ILE-DE-l--R-ANCE el sLrr l ' irnpérieuse nÉcessité de
respecter les dénrarches réglenrentaires de la D.R. et de la D.l.C.T.

- Elle reconnaît que les p/.r/r.! produits par G.D.F. ne mentionnent pas ies branchemcnts des clicnts .
Et qu'il I a \'éritablenrent un problèrle lié à l'ârchitecturÈ des réscaur.

- Parallèlement à ce constat- elle souJigne quc G.D.F. s'est lrès largetrcnt investi dans le donrainc
de la.lctttrr,rt iott et a siqné la clt,t le ,le hrttt conpor'tentt,ttl avec la F.N.T.P.

- Efle soulisne égalenrent que Ies .'rll lrolrrras dt'..ç chonticr.\ sont tLinérâtrices de difficultés
(cadences.  qual i f icat ions des personnels. . . ) .

r  r  i  I J . i  .  e ' t . rc t r re i l c rncr r t  en  p lc i r rc  rcor r . l l i ra t i ( ,u .
I t l l \  l \ l  l l )S( '13f- l \ lG- l \ lB-  \ l ! l -L l ' , , \ccrdcnrs q.1z-1008



1..1.10 - La Féclémtion nationalc dcs lzrvar,t paàlr's

-  Préc isc quc la  ( (  cr ru '1s t le  hon conyulerr runl , r  s ignéc lc  5 Inars 2001 entrc  des organisat ions
profess ionncl lcs ' t .  a  été é larg ic  à d 'autrcs par lenai rcs en 200' l  e t  p lus réccnrnrent  en 2007 I

-  E l le  nc re jc t lc  pas toutcs les r tspot ts th i l i tJs .  mais t ient  égaleDrent  à préc iscr  qu 'e l le  est
directement concemée pâr la sécurité de ses personnels qui sont quant à eu\ directenlellt c\posés:

- Le conte\tc et le sentiment général est celui d'un enconthrenttnl ct'tLissanl dtt sntrs so1 ct des
i  l ' .1 i r , . r  , r . i  / r / . \  put l r  ic \  c l ) t rcpf i \c i  c l  .c '  .a l r r i is  :

- L.lle a le scntiment qu'aujourd'hLri Ies déntarches pour réaliscr lcs travâu\. â\.ec notalnlrent
l'étab I issenrcnt dc delis. s'apparentent davantagc à une << nris.siorr itnpossihle >t .

-  l  .  r ,b tcr t t ion de i .  t tc .  l { r .  r r t ,  i r l r  l l lb le .  sur  lcs rc .c : tu l  c \ t  a .sc/  t la i l l \ ' i re .  lc .  4 ! r* '  I lc  \ùn l  pJ i
joints ou ne sont pas à jour- il n'1. a pas dc côtes altimètriques. Ies documents nc sont pas totUOurs
dâtés. ils sont souvent inconlplels. peu fiables. on nole égalclnent l 'absence de branchenrcnls...

-  l -e  parcours semble t rès cornpl iqué pour  I 'é tabl issel l  ent  de la  DICT :

- Les tcchniciens de GD1' ne se déplacent pas sur le terraiu, horrnis pour les grosscs canalisations ;

- D'autres nombreuses autrcs renarques sont égalenrent signalées comme nolanlment. l 'absence
d'interlocutetu's clrcz les concessionnaires. dédiés aux entreprises. les dc<lais. les râarions
prlpctrolaires de chantier. lanise en crtitse slstématique des entreprises''. le coùt de la RC. la

làr le  dc l 'ent repr ise à l 'égard ses sâlar iés. . .

- Panni lcs propositions susqérées :

l. Rendre obligaloire pour le ntaître d'ouvrage. au cours dc la phase de conception du
projet. unc nrission de repërage en 3 dimensitttts dc.ç risc..rtt.r'' I

2. Une meilleure connuissonce des contrqinles- pour l 'entreprise en amont dans lc dossicr
de consultation ' ':

3. La constitution d'lrt < guiclrct unique >. auquel seraient adhérents tous les exploitants dc
réseau\- avec l'établissement d'une liste exhaustive officielle:

4. Le recollemen,l pourrait être réalisé par des cabinets extérieLLrs.

l..l,l I - La fëdération francaise des sacruly's r/'as:rararlce

- Constate une forte pro.q'r'es-riorr de la fréquence des accidents de cetle nature.

Estinre qu'il 1'a une insuffisance de doctortctttr portant sur le tracé des
ef'forl serait à produire pour 1' rcmédier (repéragc infomtatisé. . . ).

La régltne ntaliotr est précise. mais insuffisantmenl respectéc.

Llne action de centralisation des infornratiotts serait à nettre en place-
démarches préalables à tous tra\'âu\.

réseaux et qu'un gros

afin de simpliticr lcs

' t  EDF GDF senices. GDF. RTE.F'rancc 1'élécorn. Slndicat des entrepreneurs de réseaux et des constructiol)5
électriques. FNTP, Canalisateurs de F-rance. RFF- Slndicat protèssionnel des entreprises de serviccs d'eau et

d'assainissement. Total. Association nationale des cornrrunes pour la maitrise des risques technologiques tnrjettrs-

TRAPIL .
't Sur les plans figure un tampon. qui indique : < Plan fourni à titre indicatif r,
' t Lors des cornités d'arbitrage. la FNTP se heune s1 stématiquement à des oppositions très fofies. pour fairc raloir

le bon droit des entreprises: l 'absence de gril lage avenisseur. le norl respect de la profondeur (80 cm. selon les

règles de l 'art) ne sont pas e\onérâtoires de la responsabil ité des entreprises. l-a présence d'un ouvrage visible

lco f t ie t .  houche.  r  c le f .  g r i l l c , . . . .  )  a  p ror i rn i te  d  un  oLr \ rJ !c  c : t -  p : l r  co l r l re .  u t te  c i rcons lance a : : ! : r3 \an l r . . .
rf Le repérage slstématiquc des réseaur par le rnaitre d'ouvrage. lors de nratchés préalables. tel quc lcs maîtrcs

d'ouvrage ont l 'obligation de Ie fairc dans le cadre de malchés préalables de fbuil les archéologiques. pafi icipcrrit

grande:nent à la sensibil isation à la rrrise en sécurité dcs chantiers
ro La prcstation de recoruraissance du sous-sol et di:s réseaux ne fait que rarement l 'objet d'un prix spécifiqtre

rérnunéré cn lant que tel. Cette prestation est généralement inclLtse dans d'aulres prix et n'es1 pas ralorisee: ott

elle est incluse dans un forfail sans qu'aucune pricision sur lâ nature et l importance dcs réseaur soit

comrnuniquée. d'oir I irnpossibil i té pour )'entreprise d-évatuer ce*epresrarfT?rl 
ï i {T::ï, l i ] ir i{-Frrri\cc,dcnrs srz,r,()ri



- Des rrcsures seraicnt à nlettre en place- dans le but de nc permeltre le tlénurroge r/cr'1r'arrrrr-r par
l 'ent repr ise-  qu 'une fb is  Ia  to ta l i lé  des rcnseignencnts l lurn is .  Ln contre par t ic .  I  c0t rcpr ise ne
dcvra pas êtrc pénalisée par ce retard dc tnrnsrnission.

- l-e rlonneur d'oldre (rnaitrc d'ouvragc) pourrait plcndrc à sa charge lcs frais dc ntissirtn Je
r {p.: t .t g. pr'éala b Ie.

-  La t idérat ion sug-eère qu 'à I ' instar  des décl l ra t ions des s in is t res autorr lob i les.  i l  pu isse ê1r 'e
envisagé de nrcttre cll pratique un cottslat cl ctcciclcttl spécitrque.

1.1.12 - Gaz de Frnttte (Guz résetu Disrrihulion Frunt:e)
- Dispose d'(rnc .'.r/7()gr'.,r|Àie dc l'ensc-nrblc- de son fc(seriu de distributiorr ( l8{r 000 Knt) sous fbrnre

papier. scannée ou nurnérique à dcur nivcaux d'échelle : grande et flrrr,\ enner

- [-ors dc tra\aux de rénotation ou d'extcnsion. tn r pl.ur nti]lule n esi réalisé sur lc tcrrairr et
in légré d lns le  p lan c les réscaur  dans les 90 joLr ls  (déla i  def in i  par  uns procédure in ternc) .

- Lors de toute D.R.. un plan à mo\ enr)c échellc est rcnis au dcrnandcur.

- I-es collectivités concernécs reçoivent. une fois par an. un plan de zonage actLralisé de la part dc
G.D.F.  nta is  i l  n '_v a pas d 'autrcs re la l ions d i rectes arec ies serv ic . -s  nrr rn icrparr l  {urce 5u- ie l

- Les ./?/[/2/"rrd.r origincs des arrachcments de canalisations sont dù toute tail]e eÎ dans tous les
donra ines d act iv i té  (pépin iér is tcs.  BTP- sondaoc. . . ) .

- Plusieurs réseaux de distribution sônt passés de la Àrrusr pi'.,s.riou (-5Q t.tlB; à la mor enne pression
(4 B) pour des qucstions de puissance (plus efficace) et de sécurilé (les organes de coupures sont
plus efficaces car ils détectent plus rapidement une chute brutale de pression er) cas d!- fuirc).

- Le ntaillage des lrllnrcs tlc cotrf,rtrc est le fruit de l'histoire. aussi, le nombre de forels desscrvis a
sou\ent beaucoup augrnenté depuis. rendant parfois diflicile la coupure par les vannes. En eflèt.
la phase de rernise crr gaz est particulièrenrent dangereuse (aazinières en fonctiônnement par
exernple - risque de fuite).

- Suite à unc fuite. J .rt'rrllgrcs peuvent être re(enues par C.ll.F. selon I'en\ironnement et l!-s
circonstances : ferrrcr unc lanne. écraser la canalisation en anont dc la fuite (opération longue)
ou la isser  brû ler  lc  torcher .

- Les .rcrllces oparatiountls connaissent mal les conlraintes liées à la fermôture dcs réseaur et les i
stratégies applicables. Cela génère parfois des incornpréhcnsions entrc les serr,ices (notamlneut d-
làit du tenrps nécessaire à l'écrasement par cxenrple).

- G.D.F. dispose d'une organrrrr/lon d inr,,nentiott opérutionnclle l-1l24 h et 7/7 j à 3 niveaLrx
rep,) \ant  \ur  du persrrnncl  dédi r

- Ittîeryi'nlion dc' si.urité: un ager)t se doit d'ètre sur les licux. afin d'assurer la nrise en sécurile
dans un déla i  d 'une heure ' "

- Re nlitt t.
-.1.g(nt de coùt'Llinctlion /à dislLtnL'i,) - ti ireLtu déLi\ionnel :en lien avcc l' intervention de base

pour décidcr de la nécessité ou non de renfon et des contres mesures à prendre. Il pcut
érenlLre l lement  fa i rc  appel  à un représenlant  de la  d i rect ion {chefd 'erp lo i ta t ion) .

Les solut ions déià rn ises en ceur  res nar  G.D.F.

- Organisation de .fitrnations de sen.sihilisution à ces risques à destination des profèssionncls du
secteur  BTP: 20 000 personnes f r ) rnrées depuis  f in  1006 et  des col lect i " i tés ter r i tor ia les:  i00t
personncs firnlées sur la mêrre période.

- Lcttre reconlnandée adressée à toute enlrcprise prévoranl des tralaux sur des chantiers

"sensib lcs> c 'est -à-d i rc  à prox int i té  de canal isat ion de nroyenne pr ! 'ss io l l  (Cr  (press ion
supcirieure à 4 bars) attirant leur attention et propo\ant une liri/c de chuntier a\ec du personnel
G.  D.  F,

r- Notanrment au I '1000'"' ' et I 5000""''
' ' Mise en sécurité qui peut êtrc l 'é\'acuation. rnais pas néccssairernent ll rcnrerure cu gaz

NJI\  l \  I  IDS( BI ' 'NIG' \ l l } - . \ \ l 'ÈP.\ !crdûnls saz-:008



- Nléconnaissance des risques Iiés aur ouvrrges soutenaius de la part dcs entreprises inter\ crante5

-  Méconnaissance t les donncurs d 'ordres de l  enr  i ronnentent  d ' in tcr \  cnt ion.
- Anticipation parfois insuffisarte du chânticr ne penrettant pas cl'assurc-r une information adaptcc

suffi sanrment en a11]0nt.
- Pas de prisc cn conrple de cette problénratiqu!- en ânront. notar)rnÈnt lors dcs appels d'offrcs ptrLrr

lcs chant iers conccnés.
-  NIécanisat i t ln  inrpor tantc dcs chant iers arec ut i l isat ion c l  cngins de lor te puissance tJ lns des

en\  i ronncmcnts Ytr lnérables (ex :  centre-  r ' i l le  -  réseaux souterra ins denscs) .

Les difficultés srrLtlclées par GDF
- ProbJérnat ique de l ' ident i f icat ion par  Ie  COS de Ia bonnc pcrsonne de ( i .D.F.

-  Rclat ion cntre CODIS ou COD ct  ce l lu le  dc cr ise G.D. f - .  en s i tuat ion.
-  Le nranque de corrnaissancc des deux s l ruc lur ! 's  enl re e l les (SDIS /  G.D.F.)  générant  par fo is  c les

inconrpréhensions nrr tan lnrent  sur  les s t r r lég ies rBfcrues par  G.D.F.  (conrnre la isser  brÛler ; .

Les solut i r )ns Drooosées ou évoquées nâr  ( l .D.F.

-  Créer  une conYe[ t ion cadrc nat ionale entre C.D.F.  et  DDSC à déplorer  dans tous les SDIS pour
de-s rencontres et échanges plus réguliers (rneillcures connaissanccs dcs structures entrc ellcs).

- Formaliser des prtrcédures conlointes SDIS/G.D.F. au-delà du simplc appcl au départ pour définir
les modalités de contact entre les structurcs ct la chaîne décisionnelle notarrment.

- lntégrer le plus en amont possible la prise en conrpte du risque canalisation. notarnnlent lors du
passage des nrarchés ldans le cahier des chrrgc's initial) - ajoutcr une phase préalable au chantier
de d iagnost ic  de l 'enr  i r  onnemenl  dù c l rant ier .

- Rcnforcer la conrmunication à destinatiorr de ['enscnrble des parties prenantes (collectivités.
entrcpr ises. . . ) .

- Faciliter l 'accès aux infbrnrations en créant un guichet unique pour les D.R.-D.l.C.T. (ex : projct
PROTYS dont G.D.F. est partenaire) en maintenant cc dispositifjugé nécessaire.

-  Adapter  les rnolens emplo lés sur  les chant iers à l 'env i ronncnr  ent .  Eremple:  en centre r , i l le .
util iser plutô1 pel)es ct pioches plutôt qu'une pelle mécanique de grande puissance.

1. { .13 -  La SMABTP

- Signale qu'crrvirorr 20 % des déclarations dc .rriri.sl|cs enrcgistrées concernent des incident:
touchant lcs réseaux err sous-sol (sur i0 000 déclarations par an) :

- l.es principales obserw i?trs sont conrmunes à celles formulécs par la FNTP :

- l 'rois suggestions sont fon.ulées :

l. La nrise en place d'une prestation spécifique de reu.,nrtttissuttr-,' du sous-sr el de'.ç rd.rr'rrttr
avant toùte e\écution de trâ\'aur :

l. La nrisc en place d'une pr.rttitlur.' ctutiuble crntrutlii(,,it , ' tle règlenrenl tles sinistrc-s lors de l-
5ur \  e l l : l l rcc , l 'u t t  i t tc idcr t t  sur  résc. lu \ .

3. l.a fiabilisation des données en pronouvant lanu lirisotiùt1 da l'cnscmhle des p/als. selou
un référentiel con'rlnun et dans une base uniquc.

NltN l \T I D\c I l t  \ tc \ tB-^\ l- l :P Âcirdcnr\ giu-t(fr8



l..l.l,l - La Fédération nationale des vrcltirle.r r/'dccl'lenls collectifs

- Précise que dans le cadre d'une cr.tnt,enlion passée alec GDF. l'association participe

régulièrenrent à des réunions de travail organisées par le concess ion naire, ainsi qu'à dcs visites

sui site. dans un but de faire progresser les dispositions de tous ordres portant sur une meilleure

s é c u r i t é :

- Divers thèmes sont abordés. comme la présence des ,.,..fttnlts grises'" >. Ia problématique dc

<<l.,dorist iott > du gaz. des retours d'expériences (( feld-r ), de la < cortogrupàte rl. des

situations alant et après << coll1pleul' D..

-  F l lc  d. lp l r r rc  pr inc ip l lcnrcnt  Èt  nol ln ln lcn l :  lcs  impr. lc i " ion.  por lccs sur  le ' ; / , . r , rs .  les Iacunes du

, : , t t t r r i l l .  -  l ' rbsencc d ' . r r ,  i r t  C 'Dl" ,ur  lc  ler ra i t l .  nu larn lnet l l  dat t .  lc  cadre dc t r l r  l tur  r j l l i 'és  prr

la stxrs-truit1nce.le non-respect des corrsl.q.ires en cas d'accident. des dilai.s d'intervetrtion trop

longs dans des situations d'urgence..

+++++

tn En lle-dc-France, les canalisations en fonte grise dit aussi fonte ( cassante, qui ont été supprimées ont été

rentplacées en majcure partie par des canalisations en polléth1lène. I-es autres réseaux - fonte ductj le. acier et

divers (tôle bitumJe et cirivre) - n'évoluent quc marginalemenl. dans le cadre des opérations de résorption de lonte

grise
r0 Pour GDF, c'est la règle du contrôleur 1'contrôlé
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1.5 - METHODES D'INTERVINTION DEPLOYEES

4 jqNp.Y :
Sont  engagés une c inquanta ine d 'engins des sapeurs-pompiers.  des moyens médicaur  importants '

deux hélicoptères et de nombleu\ ntoyens de recherche et de sauvetage-déblaiement

.LÈ [àz:  la  condui te dÈ gâz éta i t  en pol lé th1lèue eÎ  d 'un d iamètre de 65 n ln l .  contpte tent t  dr '

I ' i,,.rpoi.ibi..-........_f ité porr G.D.F. Lje stopper I'arrir'ée du gaz à paltir des coffiets. utt étrttsentenl tlts cttnduit,' l

est elfectué. L'etle lechniaue nécessite dcs déldis nlus lonss.

A NOISY-LE-SE,C :

Mqçlfi-SSpgqi: jçli : Ont ité engagé une trentaine d'engins. dcs mol cns nlédicaux et dcs

nrol ens de recherchc. dc sauvetage et de déblaienrent

ç42:  les agents de G.D.F.  ont  procéc1é au barrage de Ia c t rndui te  puis  à un écrâsemel l t  de cel le-c i  en

anront du bâtimertt et enfin au dénailloga.

llvacuation : sans I'évacuation imrnidiate ou demandée par les services publics. le bilan humain

aurait ou être de 200 pcrsonnes.

Deux explosions se sùnt produitr's alors que les serrices publics élaient à I' intérieur' L.es sapeurs-

pompiers éuac,ient, une troisième explosion se produit aussitr)t et I' immeuble s'eflbndre dès leur sonic

A-N!9BT:
La procédure opérationnelle préroit de stopper les engins en amont de l'adresse et d'engager le

nrininrum àe personnel (les chefs d'agrès partent en général en reconnaissance avec les chefs d'équipes).

les sapeuri-pompicrs (véhicule anêté bien en amont, minimum de personnel engagé)'parrli les sâpeurs-pompicrs (vehlcule arete blen en amont' mrnlmum de personnel ÈngageJ'

[.e chef d'agrès n'a pas eu le temps de faire une reconnaissance cornplète, dtlnc de mettre en place

un oérimètre de sécurité et de fàire etablir ses nror ens hydrauliques.

1.6 - ASPECTS I\trATERIELS & TECHNIQUES

Sous cette rubrique, seront examinés lcs principaux matériels mis en æuvre et a)allt ull rôle sur la

tactique et la sécurité des personnels.

4 jq,ry:
La canalisation a éti posée en mars 2007. La présence d'un grillage de signalisation n'cst pas

avcrce.

La cause de l,explosion pourrait ôte la dilfrtsion de gnz thns le bîitimertt el xtn intlttnnnîiotr

ptr une étincelle ou une flunnte luns Io brusserie.

A NOISY-LE-SEC :

Le gaz: La colduite percée au droit de l' imnreuble était un tu)ari en polr'éthy-lène pour le gaz d'un

diamètre de 65 mm.

La ctuse de I'e-rplosion initiult pourruit être Ia pénélration lans Ie bïtintent du gtz et sott

ittJltmnalion pu u e inst llntior, électùque.
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A NIORT :

L'erplosion était de faible amplitude malgré l' impurtance des dégâtsrr.

Si la canalisation scctionnée n'avail pas é1é referrnée pal n]artclage. le gaz sous pression se scrrit
simplement dégaté dans I'atmosphèrc' jusqrfà I' interlention des spécialistes de G.D.F.

lln'l aurait donc çrobublene nt::lpas eu cl'explosion.

La canalisation ne figurait sur aucun plan.

Elle n'était signalée par aucun dispositifavcrtisscur et. hormis lcs planchettes latérales, était enfouie
directement dans Ia terrc.

Selon les premières constations eflèctuées sur les lieux par l 'expert missionné par le TGI de
NIORT. i l  senrb lcra i t  quc le  recol lernent  des t ravaur  re lat i ls  à la  canal isat ion à I 'or ig ine dLr  s in is t rc  n 'aura i t
pas été réalisé ou n'aurait pas été euregistré. Il s'agit d'un fondamental inrpératif lorsqdil concernc des
ouvrages enterrés.

De plus, toujours selon l'cxpert. il serait possible que I'enlouissement de la canalisation nc
correspondc pas aux prescripfions actuellement en vigueur.

=t Co ttcl tts io ns pn rt i e I les

+++++

Rernarques érnises prr Ierpen reproduites. dans le rapporl du S.D.l.S. 79
\urnce apfionÉc prr les ni'.i.rnnairer
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- Inrport(nce de lu précision et de la nise à jour réguliàre dcs donnéts conoerunhiques ;

- Le dispositif DR,/ DICT est 6sentiel, mais rencontre des tliflîr'ultés d'(pplicttion :

- Lc comporlenretrt des personnes qni sont à I'origine de la fuite est prinnnliol : ù NIORT, I'ouvrier
tente le rcboucl.er lu fuite = cefte initit tive aggruve Ia situntion ; ,1lors qu'à conlrario, à tYOISILLE-
SEÇ I'ouvrier comntence l'évacuation innÉdinte des riveruins = il n'y aura pas de victime ;

- Lo pré signolisetiott des c nalisations enteffées est essentielle, mais elle ne ftsoul pas tous les cas de
ures (l|O$l -LE-.SE



DEUXIEN{E PARTIE

PROPOSITIONS DE SOLTITI  ONS

2.1 - ELtrMENTS A PRENDRE EN CONSIDERATION

Les éléntertts examinés ci-dessus penretlcnt d'identitier et de contprendre l'enchaîneurcnt des
principaux facteurs humains. organisationnels, techniques et en\ ironnenreutau\ concoLtrrant à la
survcnancc de ces accidents.

Ce type d'événcment, caractérisé par une cinétique rapide, peut prcndre de court les secours
lorsqu'une luite dégénère. l 'équipe restreinte étant par ailleurs désorganisée pour établir les mo)ens
hldrauliques (en cas d'inflanrnration de la fuite et de risque de propagation de I'incendie) et pour procéder
âux -\au\ etâges (en cas d'erplosion).

Ainsi, dans le cadre précis de la préventiott des agrcssions des ouyr(ges de distrihution du gaz. un
certain nombre d'éléments sont à prendre en considération. afin d'apporter de meilleures garanties de
sécurili à l 'ensemble des impliqués (salariés des entreprises, rirerains. agents des serr ices
concessionnaires, personnels des sen'ices publics de secours et de sécurité publique... ).

Nota : Ul cerlain norrtbrc de lextes législafirt et réglernenttires, de conventiotrs, de churtes, de
{otttn.e ts techniques précisenl el fLte t déjà les règles ct les dispositions esserftieles à respecter par
chncun des flcleurs concernés (maître d'ouvrage, maître d'æuvre, concessionnuires, entreprises de
lrov0tLr col Iect ivitës territori r Ies..,

AVANT LE CHANTIER

SUR LES RESEAUX DE DISTRIBUTION DU GAZ ET LEUR GESTION

Afin d'anréliorer les conditions de démarrage d'un chantier, il semble prirnordial quL' cltaque
inten enant (à quelque niveau qu'il puisse se situer). prenne bien en cornple les principaux 7'!qE44191
prohlémutiques pénalisanle.s suivants. que sont...

- La corrplexité d'identification des bons Interloculeurs avant Je démarrage des travau\ :
- Les conditions qui prévalent à ia présence d'u,n aqent Ga: cle France sur les chantiers :
- L'absence avérée de plans cartoeraphi,lues ou à délaut, la possession de plans non mis àjour.

voire nral renseigné ou fourni << à titre indicatif , I
- I-e décalage entre lcs plans foumis par les donneurs d'ordre et l 'tttot rëel du réseau .
- La mise en æuvre d'une politique de trat'attr sutt:; tronclit '. avec l'util isation de conduite

ancienne en fonte. qui servent de < fourreau r, pour les nouvelles conduites en polyéthylène :
- Le passage du réseau de la très basse prc'ssion (21 rnbar) àla Aq:g:te_ptetj,tll (4 bars) ,
- Les critères d'enlbtri.;.senten! non respectés (profondeur. grille d'ar ertissernent, etc.) :

SUR LA CESTION DES CHANTIERS

Deux règlernents f i rent  les pr inc ipales d isposi t ions en nrat ière de chant ier  :  lc  décrct  n '  9 l -  |  147 du
I- l  octobre l99 l  e t  son arrêté d 'appl icat ion du I6 novembre I991.

Ceux-ci prévoient e\pressément des procédures de demande de renseignentents (D.R.) et des
déclarations d'intention de commencerrent de tra!aux (D.l.C.T.).

Itfalheureusement- force est de conslater q:uc cts ?rotéclw,,s tte sottt l,t.ç lotiotrr.s .urire.ç.

Ains i  la  D.R. I .R.E.  d ' lLE DE FRANCE rc lôr 'en l  enr i ron 6000 fu i tes ian sur  700 000 à 800 000
chantiers.

- 95 0,'o de ces incidellts se produisent sur des chanliers qui n'ont pas 1àit l 'trbjet dc D.R.
- .15 %o n 'orr t  oas fa i t  l 'ob iet  de D. l .C.T.
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Elle note que des D.l.C.T. sont f'aites sans dcmandc de D.R. préalable ce qui est incohérent car les
deux sont imposés.

Pour  sa par t .  G.D.F.  s ignale que sur  190 000 krns de réseau à 4 bars.  i l  v  a eu Ltnc évolut ion-
particrLlièrement inquiétantc. du nonrbre d'incidents aYec fitite.

Sur lcs chantiers, outre la phase amont D.R. et D.C.l,T. il convicllt de noter :
- L'absence dc suiri du resliL't des dispc.tsitions prérucs dans les nrarchés- par les donneurs
, .  ,  t lo orore :

- Des problèrncs dc / icerliolr des travâu\ :
- L,'absence d'interr cntion dc hureoux clt: conlrôle .
- Des problèmes d e );r)u\ trditL.ttL'c (voir de "sotrs-sor/r" trailânce) :
- Des or*tnisations défaillantcs des chantiers I
- Une néconnaissance des dcngers et des conditions sécurisées des réalisations dcs chanticrs I
- L'absence de d ispos itif régfenr entaire adapté enlJe tre|aur pn)erdtl1tllé.t d tayrur urqenls.

PENDANT LE CHANTIER

SUR LES RESEAUX DE DISTRIBL]TIOh.  DT]  GAZ ET LEUR CESTION

Des problénratiques conrplémeutaires sont égalcment à intégrer dans les réflexions.

- La compfexité d'identification des bot1.\ interlocLû(urs lorsque le sinistre s'est produit ;
- Les conditions d'intert'ention tles étluipes Gu: cl,' Fratrtt' cn câ, dc problÈnre (délais

d'achcminement sur les lieux du sinistre, présence d'un cadre, elc) ;
- Les diflcultés rencontrées par ces équipes pour barrer les condt11@ (repérage, vannes

difficiles à manceuvrer. écrasenrent des conduitcs pour éviter les graves difficultés de remise
en sen ice, etc) :

- Les critères d'en tuissenent non respecté (profondeur, grille d'avertissement. etc.).

SUR L 'ORGANISATION DES SECOURS

L'organisation des secours doit sensiblenrent s'appârenter aur situations classiques rencontrées.
Toutefois comple tenu de la nature spécifique du risque. un certain nonrbre de disnositions adaptées sont
à prévoir. Il s'agil lotamment de préciser les modalités pratiqur-s des actions suivantes :

- De la gestion des flLyde:]jslçart ou personnes impliquées prises en charge dans le cadre d'un
plan rouge (BONDY) ou sans plan rouge (NOISY) !

- D e | a m i s e e n p | a c e d . u n @ e n t l e t o u S J e s s e r v i c e s , q u i d o i t m e t t r e

en relation directe les différents technicicns avertis et les décideurs concernés :
- De la définition précise des pez:!@reii de sécurité (difficiles à contrôler et à maîtriser), qui devrait

pcrnettre au COS de nrieux organiser son interventior:
- De la gcstion de la cttttt rrttutit ut i<tn de crtse.

D'autre part. il peut arriver quc des fuites insidieuses puissent, par elïel irdirect. avoir des
conséquences importantes. C'esl le cas de NIORT et peufêtre également. dans une nroindre mesure, de
BONDY. puisqu'une seconde fuite a été identifiée a posteriori sur un coude en anon[ de la fuite
principale. Cette t'uite serait le résultat de la traction exercée par l 'engin de chantier lorsqu'il a arraché Ia
canal isat ion.

Ces effets indirects d-endornmagemcnt des canalisations sc\nt donc étalement à prendre en
considération notammcnt dans la mise en place des périmètres de sécurité, selon l événement initiateûr de
la fuire. L étucuatiort st'sténrt iale el rûpide de.\ h,itinents ûùenlielLen,'nl exposis s oyère..ldns lau\ lc,\
cus. une contre-nttsure e/licùce qu'il corNiett dè nuinlettir.

+++++

] En outre. Ies cornmuncs ne sont pas forcénrent informecs des dates de réalisation des trar aux.
rr 

Quid des autres opérateurs privés ?
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2.2 - RECOMMANDATIONS

Les lcconrnranrlal;ons s'appuient d'une part. sur Ies r.rbsc:'r'ations pratiqùées. sur la teneur des
auditions des irnpliqLrés et d'au1re pârt. sur l 'anah sc des siruations rencontrées par les nrissionnlire:.

OI}SERVATIONS GENERALES

Les recommandations qui sont qualifiées de nécessaires sont de divers ordres. tnlninistrutif.
prévcnti|. pétidgogiqtte, curatif et c.t1té rdt ionne I .

Cel les-c i  s 'adressent  se lon Ie cas de près ou de lo in  à l 'ensentb le des impl iqués.

Recommandations administratives
- Enrisager de nrettre en place un tlufuhet unisue informatisë. comportant les différents réseau-r.

perrnetlant de répondre eflcacement aux I)fuDICT (exernple: projet ( PROTYS ri donl GDF est
Dartenaire):

- Anréliorer la quqlité .les DICT pour pernleftre aux entreprises de TP de mieur appréhender des
risques potentiels lorsque les plans sont incornplets. aux opérateurs de réseaux de rnieux prendre
cn compte l 'env i ronnenrent  du chant ier  /  ré former Ie  processus DR/DICT;

- Finaliser la lransmission d infornnliotts entre les différents acteurs concernés. tlue sont le maître
ouvrage, le maître d'æuvre. l 'exploitant réseau ;

- Prendre en compte le pfus en amont possible la problématiquc de l' ide nt il icat ion des résetux sous
-EU4a!, si possible dès I'appel d'offre ; [,ors du passage des marchés- a.iouter dans le cahier des
charges initial, une phase préalable au chantier de diagnostic de l'environnement du chantier;

- Appliquer l 'ensemble des mesures de tous ordres aux dit'ers concessionnaires des réseaux gaz.
présents sur le terrain au plan national (GDF et autres. du fait de I'ouverture du marché...) .

Recommandations oréventives
- l)ne sun'eillnrtce përiodiauc des opéraleurs devrait permettre d'appréhender en amont les

diffi cultés rencontrées:

- Re-dynamiser la conventiott n.tiotule passée entre la DDSC, les services départementau\
d'incendie et de secours et les services concernés de GDF (actions de fbrrnations. protocoles
d'intervention, dotations en moyens matériels. échanges d'infornations... ):

- Améf iorer l ' implication de Iq maîtrise d'ouvrage- le plus en amont possible du projet, dans
I'objectifd'intégrer des mesures de prér'ention (pour éviter tout dommage aux canalisations) ;

- lmposer rne visile de chantier avec les exploilants de réseaux pour tous travaux. plus
spëci f iquernent  à prox imi té d 'un rescau MPC 

' .

Rccommandat ions oédaqoqiq ues

- Faire procéder à l'analvse dc.t dct.lsrotion.s d'endornmagement transnris par les
opéraler.lrs de réseaux;

- Renforcer le retour d'espériente sur les chantiers '1 endommagemenl d'où!rage I' ntesure qui
conceme à la  lb is  l 'opérareur  et  i 'ent repr ise de TP i 'sous le  contrô le des DRIRL ;

- Prévoir d'intensificr lcs actions d'infttrntlians etde formntiotrs dcs intervenxnts irnpliqués de
toutes or ig ines (SDIS,  GDF. serv ices techniques des col lect iv i tés.  Pol ice. . . ) :  Formal iser  ou
actualiser les procédures entre chaque intervenant;

- Organiser plus spécifiquement des actions d,e fbulll j lns adaptéei5 au protit des intcn enanrs des
entreprises de travaux publics ;

- Envisager des e-tercrcas de cadl-es qui impliqueront lcs SAMU-SDIS-DSP-GDI.

:s Moy,enne pression flpe C
'o Ar ant le dérnarrage du chanticr. au morrcnt de la surr e'nu d'un incidcnt. pcndant le sinistre...
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Recommandations curativcs

- La poursuite de la résorption des fonles grists. qui nc corrcspond ph.rs aujourd'hui aux contraintes
dc l 'er rv i ronnenrent  du sous-sol  :

- Accentuer Ia mise à jour de la cnrtogrupltie, améliorer ses inforrnations (laire tigurer lcs
profondeurs. . . ) ,  sa présentat ion en la  rendant  p lus lonct ionnel le  (au u loven d 'out i l  dc
nurnér isat ion. . . )  e t  organiser  sa gest ion sécur isée (de ses mises à jour .  ses l ransrn iss ions. . . . )  :

- Slructurer lc réseau. alin de rnieux cerner la problénratique qui portc sur sa méconnaissancc et
sur l 'e:nplacemenl précis d!-s vaDnes d'isolerncnt ; Cel1e opération doit pelmettre un
scctionnement plus rapide et efficace de ses rannes: Cefte strucfuration devrait se fàire à des
échelles rnieux maîtrisér-s (penrettrc la coupure rapide et linritée à un secteur plus restrcint).

Rccommandâtions opérâtionnelles

- Autant que possible- ne pas utiJiser d'elgins srrr - dirrgnslorlres par rapport aux travaux à réaliser
.t au regard des risques potentiels, mais préldrer de I'outiliage pius adapté (pelies et pioclres);
Adapter les moyens de chanticr util isés au milieu de l' intervention (zones denses en réseaux
exemple :  centres v i l les) :

- Procéder à la clarification de I identilic,ttion dts corresoondtnls GDf-. notamrnenI au niveau du
PCO et parallèlement. permettre la mise en place d'une meilleure chaîne décisionnelle
(compréhension réciproqûe) en lien avec les conventions:

- Mettre en placc des surveillants de lratnpt. dont un des rôles essenliels consistcrâit à protéger les
réseaux de tùus $'pes d'agressions et d'agir préventivement pour limiter les incidents;

- Repenser l'organisation des services. afin d'aboutir à une réduction des délnis d'intervention des
agents GDF spécia)isés. dont le concours est indispensable au plus tôt aux côÎés du comrnandant
des opérations de secours;

- Pratiquer le recollemenl syslénaliqtre.les traraux. notamment lorsque ceux-ci ont été réalisés par
une entreprise spécialisée pour le compte de GDF. Ce recollement pourrait être entrepris par un
cabinet extérieur.

+++++
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2.3 - PISTES DE REFLEXIONS COMPLEMENTAIRES

Un certain nombre d'autrcs pistes de réflexions peuvent encore être explorées.

Celles-ci trouvent leur fonderrent dans les travaux d'analyses auxquels se sont lirrés Jes principaux
interlocuteurs auditionnés au cours dc la mission.

l.iste non exhaustive des thèmes abordés :

- En relation avec le ministère de l'écologie- du dér,eloppentent et dc I'âménagcment durable.
étudier fcs possibilités cle t renlàrcement r cla lct réglementaliort : conrme à titre d'exemplcs,
ce lu i  de l 'ob l igat ion de procéder  à des v is i tes préalables (MPC),  ce lu i  de l 'appl icat ion dc
.anct ions pénalcs rcnforcees. . .  :

- Envisager de rendrc obligatoire pour le maître d'ouvrage. au cours de Ia phase de conception du

Woiet. :-l:r1e mission de reDéro des réseaux I

- Mettre en place un dispositif obligatoire d'appel à nl1 L!!9!!J!9!9!lAPk,
- lntégrer des senitudes d'util ité nublique au POS et simplifier les déclarations de travaux ;

- Rendre systématique I inlormation de la nmirie portant sur tous t)pes de travaux envisagés
sur le domaine public ou apparenté (accessible au public...) ;

- Mettre dans 1e dontaine public certaines 1q14@ qui aujourd'hui sont gérées de manière privative ;

Mettre en pratique un constol d'dccident ,\péciliotre. à l' instar des déclarations des sinistres
automobi les ' ' .

+++++

tt Mise en p)ace d'une procédu'e
incident sur réseau\

règlement des sinistres lors de la survenance d'un
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lglgl]i'orys li

Celte ruissiolt d'enquête tend à dénrontrer quc les principaux probl)nts liés aux réseÎux de gaz et
aux accidents qui s'y rapportent sont bien corlnus tles divers interlocuteurs rencontrés

La rigleuantatiotr qui aujourd'hui s appliqLrc à ia distribution du gaz. à sa gestion et à ses rcisc'lur

est assez bien élaborée. ntais nralhcuretlscment fait l 'objet de trop nombreuses 1( entorses )).

Si les pr.Ocdrlirrcs existent belle et bien. force est cepcndant dc constater quc leuls ntises en c-uvrc
sont !'ncorc trop souYent dc:ficientes. Cc-lles-ci porlc-nt sirrultanément sur les phases préalables à ttrtrs
chantjers, mais égalernent sur les mesurcs à adopter en cours de travau\ et cnfin. en cas d'agression sur Ie
réscau.

If apparait assez clairement q\e les infur Dt (tt i(rn.! portant sur le thrinrc du gaz et de ses efIèts
nécessiteraient d'ètrc davantage dilhsées et cùnrnlentées à l'ensernble des acteurs concemés. ll en est de
nrême pour les ftt.nutirns qui s'adressent aussi bien aux personnels en charge de la gestion des réscaur.
qu'à ceux dont la mission consiste àjuguler un éventuel accident ou incident.

Un certain nornbre de voies d'améliorations sont enl'isagcables. Celles-ci touchenl notâmnl!-nt la
gtstion des cluntiers qui doit être très fortemcnt renforcée et sécurisée.

Dans le même ordre d'idée, la sintpli/ication des dénttrches udmittistt'sllves est très fermetrent
attcrrdue plLrs spécifiquÈnrent par lcs autorilés locâles et pâr Ies enlreprises directemcnt concernées.

Une large majorité des interlocuteurs déplorent égalernent le manque de fiabilité des
rolseignenents corlmuniqués, l 'abscnce de contrt)le sur le tenain et cefiailts d'entre eux aspirent mème à
l'instauration d'un véritable contrôle assorti de sanctions.

Au plan opérationnel. il s'avèrc indispensable de réduire les déluis d'achenrincment des seniccs
d'urgences CDF sur les lieux d'intervention. de nrême qae l' identtfcatioir des interlocuteurs qualifiés est
très fortement sollicitée.

Les rrrissionnaires témoignent. dc la perception d':une réelle prise tle consciencc et d'unc .r//crle

Jin'te, de la pafl de l'enselnble des interlocuteurs rencontrés.

Ifs insistent sur la nécessité de prendre réellenrent en con)pte les ob.servations el r(connanddlians
conlenues dans le préscnt rapport, qui doivent- à terme. pennettre de tàire évoluer la sécurité lors des

chantiers de travaux sur voieries

Fait à A sn ières-sur- Se ine. le 2 | 1ëvrier 2008

Licutcnant-co lonel  M.  BEAUBIE

Monsieur  E.  PHILIP

zt-:-;>

Colonel  M.  GREFF

/\ll4/uilltilD
Colonel B. Ft-F-URY

a''

, /  
t -  

. . . '

. ' / '

( l'"
I-ieutenant-colonel A. MAIRE
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ANNEXE I : Documentation & renseignements

ANNEXE 2 : Clossaire
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t ANNtrIgf

DOCLTMENTATION & REIiSf IGNEMENTS

Liste des docunrents et  rcnseiqnernents erp lo i tés par  ies inspecteuls  nr is : ionnés ;

o La main courante de l ' in tenent ion dLr  i0  octobre:007 à BOND\ 'établ i  paL la  BSPP.

.  Le rappor t  d 'enquête d 'acc ident  de scrv ice du 5 novembre 2007 du SDtS 79.

o La main courante de l ' in terrent ion drr  22 décenbre 2007 à NOTSY-I .E SLC étâbl j  par  la  BSPP.

. Le rapport sur l 'explosiun du 30 octobre 1007 à tsONDY du LABORATOTRE CENIRAL dc Ia p.p.

o I-e conrpte rcndu de la réutrion organisée par la DRIRE le l2 déccntbrc 2007.

. Le conpte rendu du RETEX du préfèt du ll décenrbre :007 portant sur I'explosion de BONDY.

. Le constat de l'état apparcnt de dégradation des structures à NOISY-LE-SÊC élabli par SOCOTEC.

. Le rapport d'activité :006 du SlCElF.

. Le rapport de contrôle 2006 du SIGEIF.

' La présentation du l2 décembre 2007 sur la prér'ention des agressions lors des travaur par la DRIRE.

. Le plan de report des réseaux lransmis par le conseil général de la SEINE-SAINT-DENIS.

. La listc des errtreprises de travaux putrlics.

. Le rapport de reconnaissance de sols sur NoISY-LE-SEC établi le 20.12.06 par l 'enrreprise
TEC}INOSOL.

' L'ordre de servicc pour NOISY-LE-SEC établi ie 23 novembre 2007 pa( I'OPH 9i. ainsi que divcrs
documents correspondants (acte d'engagentent. ntarchés à bon de commande).

r Brochure de la FNl-l' sur les travaux à proximité des réseaur enterrés et aériens.

. Un compact disque sur la prévention des dommages aux our rages (EDI-'-[N-[P-GDl-').

. La chane nationale de bon comportement DR/DICT.
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AR.. . . . . . . . . . . . .  Anr  bulance de Réanimat ion

ARL. . . . . . . . . . .  Appalc i l  Rcspi rato i re Iso lanl

ARlCO.. . . . . .  Appale i l  Respi rato i rc  Iso lant  à Ci rcu i t  Ouver t

BSPP.. . . . . . . . .  Br igadc de Sapeurs-Porrp icrs  dc Par is

COS . . . . . . . . . . .  Comnlandant  dcs Opérat ions dc Sccours

CR.\C. . . . . . . .  Car l t ionnet te de Réserve d 'Ai r  Compt imé

DDSC.. . . . . . . .  Di rect ion de la  défense et  de la  sécur i té  c i r  i les

DOS . . . . . . . . . . .  Di recteur  des opérat ions de secours

I )RIRI j . . . . . . .  Di rect ion régionalc  dc I ' industr ic  et  dc la  recherchc

t P A . . . . . . . . . . . .  f  c  l r c l l c  P i v o t a r r t e  A  f l l  ( , n l â l  i q r r e

ERP.. . . . . . . . . . .  Etabl issement  Recevant  du Publ ic

F 4 . . . . . . . . . . . . . .  F o u r g o n  d ' A p p u i

FFS4. . . . . . . . . .  Fédérat ion f rançaise des sociétés d 'assurances

FNTP.. . . . . . . .  Fédérat ion nat ionale des t ra laux publ ics

GREP......... Groupe de Recherche et d'Exploration Profonde

I IPA . . . . . . . . . . .  l l lg iène et  Prévent ion des Accidents

IDSC.. . . . . . . . .  Inspect ion de la  défense et  de la  sécur i té  c iv i les

I-CPP.......... Laboratoirc centrale de la préfccture dc policc

LDMR.. . . . . . .  Lance Di t luscur  Mi \ te  Réglable

OPH.. . . . . . . . . .  Of i ice publ ic  de l 'habi ta t

Pl - .4 . . . . . . . . . . . .  I ' remier  Secours Evacuat ion A

PEC.. . . . . . . . . . .  Prer .n ier  secours Dvacuat ion C (  présence d 'un chefde garde)

PS.. . . . . . . . . . . . . .  Premier  Secours

SIGEII r . . , . . . .  S) 'nd icat  in tercornnrunal  pour  le  gaz et  l 'é lect r ic i té  en I le-dc-France

VPC . . . . . . . . . . .  Véhicu le Postc de Commandencnt

VO . . . . . . . . . . . . .  Vent i la t ion Opérat ionnel le

VSAV . . . . . . . .  Véhicu le de Secours et  d 'Ass is tance aux Vic t i rnes
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